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SANASTO JA LYHENTEET: 
Höyryturbiini – Höyrystä käyttövoimansa saava laite. 
 
Generaattori - Laite, jolla voidaan tuottaa sähköä. 
 
Turbogeneraattori – Höyryturbiinin ja generaattorin muodostama kokonaisuus, jossa 
höyryturbiini pyörittää generaattoria. 
  
Servo (servosylinteri)  - asemointiin tarkoitettu toimilaitteen ohjauspiiri, jossa on mekaaninen tai 
sähköinen takaisinkytkentätietoa. 
 
E/H-muunnin – Elektrohydraulinen muunnin, jolla voidaan mA-viestin avulla ohjata painetta. 
 
Ip-muunnin - I = virta, p = paine. Sama asia kun E/H-muunnin. 
 
Way valve - Servoperiaatteella toimiva venttiili jolla ohjataan virran I avulla tilavuusvirtaa Q. 
 
Pikasulkublokki - pikasulkuventtiilejä ohjaava suojajärjestelmän osa. 
 
Pikasulkuventtiili (turbiinin) - venttiili, joka katkaisee höyryn syötön turbiinille. 
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Teollistumisen myötä 1960-, 70- ja 80-luvuilla Suomessa alettiin rakentamaan 
voimalaitoksia teollisuuden ja kasvavien kaupunkien tarpeisiin. Pelkästään 
1970-luvulla Suomessa rakennettiin toistakymmentä voimalaitosta. Suuri osa 
näistä voimalaitoksista on edelleen käytössä. 
Voimalaitoksen käyttöikää saadaan pidennettyä säännöllisesti tehtävien huolto-
toimenpiteiden avulla. Fortumiin kuuluvan Turbines-yksikön pääasiallinen tehtä-
vä on tarjota voimalaitoksille asiantuntevaa palvelua erilaisten huolto-, korjaus-, 
sekä modernisointitöiden toteuttamiseen. Turbinekseen kuuluva Automatio-
osasto keskittyy voimalaitosten automaatiojärjestelmien huolto- ja asennustöi-
hin.  
Vanhaksi käyneen tekniikan modernisointihanke on väistämätön toimenpide 
vanhoille laitoksille. 1970-luvulta peräisin oleva säätöjärjestelmä on hyvin kan-
keaa ja toiminnaltaan epätarkkaa. Vanhat säätö- ja suojajärjestelmät ovat pitkäl-
le mekaanisia ja monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden käyttö ja kunnossapito 
on kallista ja vaativaa. Varaosien saaminenkaan vanhoille laitteille ei ole help-
poa, sillä valmistajan tuki niille loppuu aikanaan.  
Voimalaitosturbiinin säätö ja suojajärjestelmän modernisointi on hanke, jossa 
hankkiudutaan eroon vanhasta teknologiasta ja tilalle rakennetaan uusi päivitet-
ty järjestelmä. Vaikka voimalaitosturbiinit yleensä ovat toistensa kaltaisia koko-
naisuuksia, niin on jokainen niistä lähes poikkeuksetta yksilö. Koska jokainen 
turbiini on jotenkin erilainen, vaatii modernisointityö aina perusteellisen suunnit-
telun. Erilaisten säätötekniikoiden päivittäminen vaatii teknistä luovuutta. 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan voimalaitosturbiinin säätömuutokseen liittyviä 
seikkoja, kuten turbiinin automaatiojärjestelmän sisältöä, säätöjärjestelmän mo-
dernisointiin liittyviä tekijöitä ja modernisoinnin työvaiheita. Lisäksi vertaillaan 





2 KUVAUS TURBIININ SÄÄTÖJÄRJESTELMÄSTÄ 
Turbiinia voidaan ajaa eri säätöperiaatteiden mukaan tilanteesta riippuen. Kun 
esimerkiksi tuotetaan kaukolämpöä, käytetään vastapaineen ja välioton auto-
maattista säätöä, ja kun halutaan suojata kattilaa, ajetaan etupainesäädöllä. Eri 
säätövaihtoehtoja on useita, ja käytöstä vastaavat henkilöt päättää mitä niistä 
missäkin tilanteessa käytetään. Tässä työssä selvitetään millaisia säätötapoja 
on olemassa, ja mitä niillä tehdään. 
Voimalaitosturbiinin ajoon liittyy tiettyjä ehtoja, jotta turbiinia voidaan ajaa turval-
lisesti ja tasaisesti, sekä tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon. Turbiinin ajossa 
pyörimisnopeuden, virtauksen ja paineen muutoksia tarkkaillaan muutosnopeu-
den avulla. Nopeasti tapahtuviin muutoksiin tulee pystyä reagoimaan nopeasti. 
Vanhemmissa järjestelmissä muutoksia tarkkailtiin muun muassa painegra-
dienttireleiden avulla tai mekaanisen keskipakoisvoimaan perustuvan ylikierros-
suojan avulla. Modernissa järjestelmässä paineen muutos saadaan painelähet-
timeltä suoraan järjestelmään, joka laskee muutoksen matemaattisten yhtälöi-
den avulla. Ylikierrossuoja on toteutettu pulssiantureilla.  
Painelähetin mittaa painetta muuttamalla painetiedon mA- eli analogiseksi vies-
tiksi. A/D-muunnin muuttaa viestin digitaaliseksi, jota automaatiojärjestelmä 
pystyy käsittelemään. Lähettimen mittausalueelle on näin helppo asettaa rajat, 
kuten ylä- ja alarajat, hälytysrajat ja mahdollisesti pikasulun aiheuttava raja, jon-
ka sisällä paineen tulisi olla. Turbiinin sähköverkkoon tuottama sähköteho sekä 
väliotoista ja vastapaineesta saatavan lämpötehon mittaaminen ja tarkkailu ovat 
olennainen osa turbiinin käyttöä. Poikkeamat turbiinin käyttäytymisessä tulee 
pystyä havaitsemaan, sekä vahinkojen syntyminen vikatilanteessa tulee pyrkiä 
välttämään. 
Turbiinin tilaa tarkkaillaan valvomosta käsin. Operaattori näkee valvomon näy-
töltä turbiinilta mitattavat käyntiarvot, kuten lämpötilat, paineet, pyörimisnopeu-
den, värähtelymittaukset ja akselin asentotiedon. Suuri kokonaisuus ja vallitse-
vat olosuhteet vaativat paljon eri mittauksia. Operaattorien tehtävää helpottaa 




moittamaan operaattorille mahdollisista poikkeamista. Koska tilanteet voivat 
muuttua nopeasti, ohjaa järjestelmä tarvittaessa automaattisesti turbiinin turval-
liseen tilaan. 
Kuvassa 1 on ruutukaappaus Naantalin voimalaitoksen (NA3) valvomonäytöltä, 
josta näkee tämän hetkiset käyntiarvot. Säätöön liittyviä parametreja voi tarvit-
taessa muuttaa ajon aikana. 
 




Laadin esimerkin, jossa käydään läpi automaatiojärjestelmän toimintaperiaate 
aina kenttälaitteesta valvomon näytölle. Järjestelmäkuvaus on Naantalin NA3-




nelähettimeltä saadun mittaustiedon perusteella ohjataan turbiinin säätöventtii-
lejä. Esimerkin tarkoitus on selventää automaatiojärjestelmään ja ohjelmointiin 
liittyviä osa-alueita. 
Kuvassa 2 Rosemountin-painelähettimeltä (3RA28P001) saadaan etupainesää-
töön tarvittava painetieto. Painelähetin mittaa korkeapainehöyryn sekoitussäili-
ön, eli kattilalta tulevan höyryn painetta. Painelähettimen sisäinen mekanismi 
muuttaa painetiedon mA-viestiksi. Kriittisiä mittauksia tekevien painelähettimien 
ajoittainen kalibrointi on suositeltavaa. 
   
Kuva 2. Etupainemittaus. 
Kuvassa 3 painelähettimen (3RA28P001) analoginen signaali kulkee laitteelta 
ristikytkentäkaapin kautta I/O-kaapissa 3MJ03 sijaitsevalle AIU8-kortille, joka 
muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi. Tässä vaiheessa painetieto on 
muutettu digitaaliseksi ja sitä voidaan käsitellä ohjelmoinnissa.  
 




Kuva 4 MestoDNA Function Block CAD, eli FbCAD-ohjelmointiohjelmasta. 
AIU8-kortille tuleva tieto luetaan järjestelmään. Höyryn ylähälytysrajaksi on lai-
tettu 250bar ja alahälytysrajaksi 0bar. Höyryn paine NA3 vakiopainekattilan jäl-
keen on 180bar. 
 















Kuvassa 5 MetsoDNA-ohjelmasta E/H-muuntimen säätöön vaikuttavat tekijät. 
Signaali kulkee ohjelman läpi etupainemittaukselta IP-muuntimelle. Järjestelmä 
ohjaa muunninta tarvittaessa. 
.  




Kuvassa 6 ohjattavan servosylinterin asentotieto. Asentotieto saadaan ser-
vosylinterin asentoa mittaavalta anturilta. Asentotieto on erittäin oleellinen tieto, 
jota järjestelmä tarvitsee venttiilin ohjaamiseen. Jos asentoanturi vikaantuu, jär-
jestelmä ajaa venttiilin kiinniasentoon. 
 
Kuva 6. Servosylinterin asentotieto. 













Kuvassa 8 valvomon näytöltä otettu kuva, jossa on punaisella ympyröity etu-
painemittaus ja -säätö. Säätöparametrit ovat muutettavissa ajon aikana. Valvo-
mon graafinen näyttö helpottaa järjestelmän seuraamista.  
 




Erisäätövaihtoehdot tekevät turbiinin säätämisestä joustavampaa, sekä helpot-
taa voimalaitoksen hallintaa. 
Turbiinin ylösajo ja kierroslukusäätö 
Turbiinin ylösajo on prosessi, jossa turbiinin tasainen lämpeneminen on tärke-
ää. Ylösajossa turbiini ajetaan vähitellen käyttökierroksille. Turbiinin pyörimis-
nopeutta säätävät servomoottoriohjatut venttiilit avautuvat niille valmistajan 
määräämän avautumisjärjestyksen, sekä avautumisnopeuden mukaan. Sähkö-




ohjelmaan määriteltyjen parametrien mukaisesti. Käytännössä ohjelma mittaa 
kierroslukuantureilta tulevaa turbiinin roottorin pyörimisnopeustietoa ja ohjaa 
sen perusteella E/H-muuntimia, jotka ohjaavat venttiilien asentoa. Ajossa, jolloin 
turbiini tuottaa sähköä, tapahtuu kierrosluvun säätö samalla periaatteella, sillä 
erotuksella, että kierroslukua säätäviä ehtoja saattaa olla enemmän. 
 
Tahdistus ja taajuuden tuenta  
Tahdistettaessa turbiinia valtakunnan verkon taajuudelle 50Hz, tulee sen gene-
raattorin pyöriä napaisuudesta riippuen verkon kanssa samalla taajuudella. 
Muissa kuin vesivoimaloissa yleisimmät napaluvut ovat kaksi tai neljä. Kak-
sinapaisen generaattorin tulee pyöriä 3000 rpm (50 1/s), ja nelinapaisen 1500 
rpm (25 1/s). Tahdistaminen tapahtuu automaattitahdistimien avulla, jolloin jär-
jestelmä mittaa taajuuden säädön ja kytkee turbiinin verkkoon. 
Taajuuden tuennalla tarkoitetaan järjestelmän reagointia verkossa tapahtuviin 
taajuuden muutoksiin. Jos verkon taajuus nousee, järjestelmä laskee koneen 
tehoa sulkemalla säätöventtiilejä ja päinvastoin.  
 
Sähkötehon säätö 
Lauhdekäytössä turbogeneraattorin ensisijainen tehtävä on tuottaa pätötehoa 
sähköverkkoon. Höyryturbiini pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköä. Ge-
neraattorilta saatavan loistehon suuruus on säädettävissä generaattorin rootto-
rille syötettävän tasavirran avulla. Mitä suurempaa pätötehoa generaattorilta 
halutaan, sitä suurempi teho sitä pyörittävältä turbiinilta vaaditaan. Turbiinin te-
hon ja generaattorin tuottaman tehon on oltava suhteessa toisiinsa. 
Ajettaessa turbiinia mitataan generaattorin tuottamaa pätötehoa. Tehomittauk-
sesta saatavaa tietoa käytetään turbiininsäädössä. Jos turbiinin pätöteho laskee 
alle asetellun rajan, avaa järjestelmä automaattisesti koneen säätöventtiilejä. 




vaikuta koneen pyörimisnopeuteen. Turbiinille syötettävän höyryn määrällä 
säädetään generaattorilta saatavan pätötehon määrää. Generaattorin pyörimis-
nopeus määräytyy verkon taajuudesta. Jos generaattori tipahtaa pois verkosta 
kesken ajon, häviää sen tuottama vastusmomentti, ja turbiinin kierrosluku lähtee 
jyrkkään nousuun, eli kone "ryntää", ellei järjestelmä automaattisesti sulje sää-
töventtiilien asentoa. Verkosta pudotaan esimerkiksi, kun kone putoaa tahdista. 
Kytkettäessä generaattori verkkoon täytyy takatehoille joutuminen pystyä estä-
mään. Takateholla generaattori ei tuota sähköä verkkoon, vaan ottaa sitä sieltä 
ja näin muuttuu moottoriksi. Takatehoille joutuminen estetään ohjelmoimalla 
automatiikka avaamaan säätöventtiilejä samalla, kun kone kytketään verkkoon, 
jolloin turbiinin tehoa saadaan hieman nostettua. 
 
Vastapaine- ja väliottojen säätö 
Turbiinia, joka tuottaa sähkön lisäksi kaukolämpöä, kutsutaan vastapainetur-
biiniksi. Kun turbiinilta otetaan lämpötehoa, avataan turbiinin väliottoventtiili, 
jolloin höyry ohjataan kaukolämpöverkkoa lämmittävälle lämmönvaihtimelle. 
Vastapaineen avulla voidaan säätää lämmönvaihtimelle menevän höyryn läm-
pötilaa. Mitä korkeampi on paine, sitä korkeampi on höyryn lämpötila. Lämpötila 
määräytyy kaukolämpöverkon tarpeen mukaan. 
Kun höyrykapasiteetistä osa käytetään lämmön tuottamiseen, laskee turbiinin 
sähköntuottoteho. Turbiinissa on useampia väliottoja, joista saatavaa höyryä 
voidaan käyttää muun muassa kattilaveden esilämmitykseen, tuotantolaitoksen, 









Etupainesäätö on kattilasuoja. Sillä tarkoitetaan kattilalta tulevan höyryn pai-
neen säätöä ennen turbiinin pikasulkuventtiilejä. Sitä säätämällä pyritään estä-
mään kattilan sammuminen. Poltettaessa kivihiiltä on polttoaineen laatu suh-
teellisen tasaista, mutta esimerkiksi jätteenpolttolaitoksissa voi polttoaineen 
laadussa olla vaihtelua. Ajon aikana kattilassa pyritään pitämään tietty paine. 
Huonolaatuinen polttoaine vaikuttaa kattilan paineeseen vähentämällä sitä. 
Etupaineelle on laskettu asetusarvo, jonka tulee päteä ajon aikana. Jos etupai-
neessa tapahtuu muutos, niin järjestelmä säätää säätöventtiilejä sen mukaan. 
Paineen noustessa venttiilejä avataan ja päinvastoin. 
Polttoaineen, ja sen laadun lisäksi kattilan tyyppi vaikuttaa etupainesäädön va-
lintaan. Vakiopainekattilassa paineen tulee pysyä tarkasti tietyssä arvossa, kat-
tilassa tapahtuvan prosessin takia. 
 
Saarikäyttö 
Saarikäyttö tarkoittaa sitä, että voimalaitos on erotettuna verkosta ja sen tuot-
tama sähkö käytetään voimalaitoksen laitteiden tarpeisiin. Saarikäytölle joudu-




Pyörökammion paine on paine ennen ensimmäistä siipivyöhykettä. Turbiinin 
valmistaja on antanut paineelle maksimiarvon, jota ei saa ylittää. Tilanteessa, 
jossa voimalaitoksesta halutaan ulos maksimiteho, ajaa operaattori konetta suu-







Säätöventtiilejä on mahdollista ajaa myös käsiajolla, jolloin operaattori ohjaa 





3 SÄÄTÖJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 
3.1 Säätöjärjestelmän modernisointiin liittyvät tekijät 
Voimalaitosten kunnossapitohenkilökunta tekee päätöksiä voimalaitoksen lait-
teiden huoltotoimenpiteistä. Säätöjärjestelmän uusimisella halutaan taata tuotet-
tavan tuotteen laatu ja käyttöturvallisuus, sekä hyvä käytettävyys. Vanhan jär-
jestelmän ei tarvitse olla viallinen, jotta se vaihdettaisiin. Vanha järjestelmä pitää 
sisällään suhteessa paljon erilaisia säätöön liittyviä laitteita, jotka toimivat me-
kaanisesti. Kaikki mekaaninen on kuluvaa ja laitteet tarvitsevat huoltoa. Vara-
osien hankkiminen kymmeniä vuosia vanhoille laitteille on haastavaa ja kallista. 
Laitteiden korjaamiseen tarvittava ammattitaito tahtoo myös olla harvassa. 
Verrattaessa vanhan ja uudenaikaisen järjestelmän ominaisuuksia, voimme to-
deta uuden järjestelmän pystyvän tarkempaan ja luotettavampaan ajoon. Kym-
meniä vuosia vanhassa säätötekniikassa yksi laite saattaa säätää suurta koko-
naisuutta. Yksi suuri säätöservo ohjaa nokka-akselia, jolla säädetään säätö-
venttiilien avautumisnopeus ja -järjestys, tai yksi E/H-muunnin asettaa sää-
töservojen pilottiventtiileille tulevan hydrauliöljyn paineen. Servojen yksittäinen 
viritys tapahtuu mekaanisesti, pilottiventtiiliä säätämällä. Tällaisen suuren koko-
naisuuden tarkka säätäminen voi olla hyvin työlästä ja haastavaa, ajon aikainen 
säätö jopa mahdotonta. Koska toleranssit ovat hyvin pieniä ja mekaaniset osat 
kuluvat, saattaa turbiinin tarkka ajo muuttua hankalaksi.  
Modernisoinnilla pyritään tarkempaan ja luotettavampaan servokohtaiseen sää-
töön. Yksi tapa on asentaa jokaiselle säätöservolle oma E/H-muunnin, jolloin 
servojen virittäminen ja toiminta saadaan hallittua paremmin. Modernit asento-
tietoanturit antavat tarkan takaisinkytkentätiedon, jolloin servon ajo on hallittua 
ja turvallista. Toki täytyy myös ottaa huomioon se seikka, että mahdollisuus vi-
kaantumiseen on aina olemassa, oli järjestelmä mikä tahansa. Mekaanisen jär-
jestelmän aiheuttamat ongelmat muuttavat hieman muotoaan, mutta ovat silti 
yhtälailla olemassa sähköisessä järjestelmässä, kuten esimerkiksi elektronisille 




jokaisella servolla on oma säädin, etuna on myös se, että turbiinia voidaan ajaa, 
vaikka yksi asennoitin vikaantuisi. Tosin ei kaikissa tapauksissa. Jos turbiinilla 
on neljä säätöventtiiliä, on niistä osa kriittisimpiä ajon kannalta kuin toiset. Vä-
hemmän kriittisen servon vikaantuessa ajoa voidaan jatkaa pienemmillä tehoil-
la.  Suurimmat edut uudesta digitaalisesta ohjausjärjestelmästä ovat jousta-
vuus, muunneltavuus, säädettävyys sekä huollettavuus. Koska osat ovat uusia, 
sekä varaosia, että teknistä tukea on helppo löytää. 
 
Kuva 9. Säädön toteutusmahdollisuuksia. 
Kuva 9. Esimerkki toteutuksesta, jossa yksi elektro-hydraulinen muunnin, joka 
asettaa ohjauspaineen neljän servosylinterin pilottiventtiilille, on korvattu neljällä 
E/H-muuntimella, joista jokainen ohjaa suoraan yhden servosylinterin työpainet-









3.2  Toteutuksen määrittely 
Toteutuksen määrittelyvaiheessa tutustutaan vanhan järjestelmän toimintaan ja 
laitteisiin sekä selvitetään järjestelmään kuuluvat osa-alueet ja laajuus. Turbiinin 
valmistaja on antanut tarkat kriteerit turbiinin turvalliseen käyttöön, joita on nou-
datettava. Kartoittamalla vanha järjestelmä voidaan tehdä suunnitelma laitteista, 
jotka uuden järjestelmän tulee pitää sisällään. Kartoituksen jälkeen voidaan 
tehdä kenttäsuunnitelma.  Joissain tapauksissa pelkästään ohjaus uusitaan ja 
vanhat säätöservot jäävät paikoilleen. Joskus taas koko säätöjärjestelmä pääte-
tään uusia asentamalla uuden säätöservot, sekä niille oma hydraulijärjestelmä 
pumppuineen ja säiliöineen. Vanhan järjestelmän tekninen toteutus saattaa 
asettaa ehtoja uudelle.  
Kun toteutuksesta on päästy yhteisymmärrykseen, tehdään lista purettavista 
laitteista ja selvitetään vanhan järjestelmän ominaisuuksia, kuten hydrauliikka-
järjestelmän tuottama paine, tilavuusvirta ja öljyn laatu. Sopimusvaiheessa tulee 
myös rajata tehtävien töiden laajuus, jotta toimittajalle ja tilaajalle ei tule väärin-
käsityksiä työn sisällöstä. 
Mekaanisten töiden lisäksi säätömuutos pitää sisällään automaatiojärjestel-
mään kuuluvan säätöjärjestelmän modernisoinnin. Mekaanisen suoja- ja säätö-
järjestelmän muuttaminen sähköiseksi vaatii muutoksia turbiinin säätöjärjestel-
mien ohjaukseen käytettävään logiikkaan. Uuden järjestelmän sovittaminen 
vanhaan aiheuttaa omat haasteensa, sekä vaatii alan asiantuntijan. Voimalai-




Toimintamittaukset on hyvä selvittää ennen muutostyön aloittamista. Osa tie-
dosta saattaa löytyä vanhaan järjestelmään asetetuista rajoista. Kun järjestel-




Turbiinin valmistaja antaa koneelle tietyt ehdot kuten raja-arvot ja säätöperiaat-
teet. Uuden järjestelmän tulee toimia laitevalmistajan antamien suunnitteluarvo-
jen mukaisesti. Suunnitteluvaiheessa tulee pyrkiä ottamaan huomioon kaikki 
mahdolliset muuttujat, jotta koneen ajoon määritellyissä rajoissa tai arvoissa ei 
tapahdu muutoksia. Tärkeimpiä ehtoja ovat turbiinin ylösajoon liittyvät tekijät, 
kuten lämmitysnopeus, lämmityskierrokset, säätöventtiilien avautumisjärjestys 
ja tehon nostonopeus. Turbiinia ajettaessa tärkeitä tietoja ovat kriittiset kierrok-
set ja maksimi teho.  
Pikasulkuventtiilien toimintamittauksiin kuuluu sulkeutumiseen kuluva aika, joka 
tulee olla noin 0,2s, venttiilin iskupituus ja osaiskutestin toiminta. 
Säätöventtiilien toimintamittauksiin kuuluu venttiilien avautumisjärjestys, avau-
tumiseen ja sulkeutumiseen kuluva aika, venttiilin iskupituus ja painealue, jolla 
venttiili toimii. Painealue selvitetään seuraavasti. Venttiilin ollessa kiinni noste-
taan painetta, kunnes se alkaa avautua, ja venttiilin ollessa täysin auki, laske-
taan painetta, kunnes se alkaa sulkeutua. Painealue on hyvin tärkeä tieto E/H-
muunninta virittäessä. Esimerkiksi, jos venttiili aloittaa avautumisen 5bar ja sul-
keutumisen 8bar, tulee 4-20mA ohjausviesti virittää tälle alueelle, eli 4mA = 5 
bar ja 20mA = 8bar. Jotta venttiilin sulkeutuminen voidaan varmistaa, viritetään 
5bar vastaamaan 4.3mA, jolloin 4mA viestillä venttiili on varmasti kiinni. 
 
3.4 Uuden säätöjärjestelmän suunnittelu 
Suunnitteluvaiheessa koko modernisointihanke jaetaan osiin, jolloin määritel-
lään eri vastuualueet. Modernisoinnin mahdolliset mekaaniset muutostyöt, sisäl-
tää suojaus- ja säätöjärjestelmän muutostyöt. Näihin sisältyy koko vanhan jär-
jestelmän kartoitus mekaanisten laitteiden, kenttäkoteloiden, sähkökaappien 
sekä automaatiojärjestelmän osalta. Puhuttaessa voimalaitosturbiinin kokoluok-
kaa olevasta laitteesta, on järjestelmä sisällöltään hyvin laaja. Koska sisältöä on 
paljon ja työ täytyy tuotannollisista syistä saada tietyssä aikataulussa valmiiksi, 




Vastuualueet jaetaan, jolloin lopputulos koostuu monen tekijän yhteistyöstä. Eri 
osa-alueita ovat esimerkiksi, purku- ja asennustöiden  suunnittelu, mekaaninen 
työ, järjestelmän suunnittelu, logiikan ohjelmointi, kaapelointi, tarveaineiden 
hankinta, raportointi ja kaupalliset asiat. 
Muutoksen toteutustavalle löytyy vaihtoehtoja, ja valintojen tekeminen tapahtuu 
yhdessä toimittajan ja tilaajan välillä. Toimivan kokonaisuuden rakentaminen 
vaatii laajaa kokemusta järjestelmän eri osa-alueilta. Virheelliset päätökset voi-
vat aiheuttaa tuotannollisia menetyksiä, jos virhe huomataan vasta kun kone on 
tarkoitus ottaa käyttöön. Uuden ja vanhan liittäminen yhteen saattaa osoittautua 
luultua haastavammaksi, jos kaikkia tekijöitä ei osata ottaa huomioon. 
 
3.5 Laitevalinnat ja hankinnat 
Laitteiden hankinnasta vastaava osapuoli päätetään neuvotteluissa. Laitetoimit-
tajan valintaan vaikuttaa aiempi kokemus sekä osapuolten toiveet. Laitoksen 
käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat tahot voivat haluta uusien laitteiden vas-
taavan laitoksen aiempaan laitekantaan. On ymmärrettävää, että asiakas halu-
aa käytettävän laitteita, josta heillä on aiempaa kokemusta. Usean eri toimitta-
jan käyttäminen rasittaa laitteiden käytöstä ja huollosta vastaavia tahoja. Uuden 
toimittajan valitseminen on aina riski. Laitetoimittajan tarjoama tuki, ja maantie-
teellinen sijainti usein vaikuttavat laitetoimittajan valintaan. Tiettyjen laitteiden ja 
komponenttien maailmanlaajuinen menekki saattaa olla niin suppeata, että val-
mistajia saattaa olla vain muutama. 
Laitteiden tulee myös täyttää tietyt standardit, ja sertifikaatit. Yleisesti suojajär-
jestelmissä on käytetty SIL-luokiteltuja laitteita, jolloin järjestelmän laitteet muo-








Kun puhutaan turbiinin säätö- ja suojajärjestelmästä, puhutaan lopulta turbiinille 
tulevan höyrymäärän säätämisestä. Suojajärjestelmä tarkkailee turbiinin tilaa, 
kuten koneen värähtelyä, lämpötiloja, paineita ja pyörimisnopeutta. Jos turbiinin 
tilassa alkaa tapahtua muutoksia, jotka ylittävät asetetut rajat turbiinin suojajär-
jestelmä ajaa turbiinin pikasulkuun. Tämä tarkoittaa sitä, että pikasulkuventtiilit 
estävät höyryn tulon turbiinille. Kun höyryn tulo lakkaa, turbiini pysähtyy. Säätö-
järjestelmä taas säätää turbiinin säätöventtiilejä, joiden asento määrää turbiinille 
tulevan höyryn määrän ajon aikana. 
On siis erittäin oleellista, että sekä pikasulku- että säätöventtiileitä ohjaavat sää-
töservot toimivat halutulla tavalla. Turbiinille on asetettu huoltovälejä, joka tar-
koittaa sitä, että kun koneella on ajettu tietty tuntimäärä, kannattaa sille suorit-
taa huoltotoimenpiteitä. Yksi huoltotoimenpide on säätöservojen huolto. Servot 
puretaan ja niiden kunto tarkistetaan. Huolletut servot koeajetaan, jotta niiden 
toiminta voidaan todeta hyväksi. Valmistajan antamien huoltovälien laiminlyönti 
on aina harkittu riski. Hajonneen osan korjaamine on kalliimpaa, kuin ennalta 
ehkäisevä huolto. Koneen tilaa mittavien sensoreiden kalibrointi ja tarkastus on 
myös suositeltavaa suorittaa tietyin väliajoin. Sensoreiden testaus tapahtuu si-
muloimalla antureiden mitta-aluetta ja suuretta vastaava tilanne. Viallisille lait-
teille ei välttämättä suoriteta huoltoa, vaan laite vaihdetaan uuteen. Jos laite on 
vanha, voi varaosan saaminen osoittautua vaikeaksi sekä kalliiksi. Eri laitoksien 
varaosatilanne saattaa vaihdella suuresti. On mahdollista, että rikkoutunut antu-
ri estää koneen ajamisen ja varaosan saaminen vie useita päiviä. Tällöin tuo-
tannolliset menetykset ovat anturin hintaan nähden mittavat. Tästä syystä tur-








3.7 Testaus ja käyttöönotto 
Muutostyön aikana asennettaville laitteille suoritetaan useita eri testejä, joiden 
avulla laitteiden toimivuus ja yhteensopivuus voidaan taata. 
  
FAT-testi 
FAT-testi eli Factory Acceptance Test, suoritetaan yhdessä automaatiojärjes-
telmän tai -laitteiston toimittajan kanssa ennen varsinaista käyttöönottoa. Testin 
tarkoitus on testata voimalaitoksen automaatiojärjestelmään liitettävien uusien 
logiikoiden ja komponenttien toimivuus ja sisältö, ennen kuin ne liitetään osaksi 
voimalaitoksen automaatiojärjestelmää. Testi voidaan suorittaa laitetoimittajan 
tiloissa, jolloin mahdolliset viat on helppo korjata ja korjausehdotukset toteuttaa. 
Voimalaitoksen automaatiojärjestelmä simuloidaan FAT-testissä tietokoneoh-
jelman avulla. Kun FAT-testi on onnistunut, ja toimittaja, sekä tilaaja on sen hy-
väksynyt, voidaan se liittää osaksi vanhaa järjestelmää. 
 
Signaalitestaus / kylmäkoestus 
Kun modernisointityön asennukset on saatu valmiiksi, eli kaikki mekaaniset lait-
teet on asennettu ja säätöjärjestelmä on uusittu, tulee kenttälaitteiden sekä jär-
jestelmän välinen signaaliliikenne testata. Tämä tarkoittaa signaalitestausta eli 
luuppitestiä, jolloin kenttälaitteelta simuloimalla syötetään järjestelmään tai jär-
jestelmästä kenttälaitteelle signaalia, ja nähdään onko kenttälaitteen kytkentä, 
kaapelointi, osoite ja rajat, eli hälytysrajat ja rajat, joilla laite mittaa, oikeat. Si-
mulointiin käytetään siihen tarkoitukseen tehtyjä kalibrointilaitteita. Turbiineissa 
kenttälaitteiden ja automaatiojärjestelmän välinen kommunikaatio on kaksisuun-
taista analogista viestiä. Viesti on joko 4-20mA tai resistanssin muutosta mittaa-
vaa viestiä. Kenttälaitteen simulointi tapahtuu irrottamalla kenttälaitteelle tuleva 
signaalikaapeli ja kytkemällä se simulointilaitteeseen. Simuloinnin etuna on no-
peus, kun halutaan vain tutkia signaalin muoto ja kulku kentältä järjestelmään. 





SAT-testi Site Acceptance Test suoritetaan viimeisenä, ennen käyttöönottoa. 
Siinä testataan sekä tarkastetaan kaikki turbiinin säätöön, sekä suojaukseen 
liittyvien laitteiden toiminta, sekä kytkennät, liittimet ja turvareleet. SAT-testin 
jälkeen voidaan aloittaa käyttöönotto. Toimivuus testataan simuloimalla säätö-
piirien mittauksia ja varmistutaan siitä, että säätöpiiri käyttäytyy määritellyn ta-
van mukaan. Esimerkiksi kaikki pikasulkuun johtavat tilanteet simuloidaan, vent-
tiilien avautumiskäyrät koeajetaan ja ylikierrossuojan toiminta varmistetaan. 
 
Käyttöönotto 
Käyttöönottovaihe on koko muutostyön teknisen osion viimeinen vaihe. Käyt-
töönotto kulkee ennalta suunniteltujen vaiheiden mukaisesti, alkaen ylösajosta. 
Ennen ylösajoa kaikkien laitteiden toimivuus on varmistettu ja turbiinin käyttä-
minen on turvallista. Ylösajo tapahtuu valmistajan antamien suositusten mukai-
sesti, jolloin turbiinin kierroksia nostetaan vähitellen. Tällöin varmistetaan ko-
neen tasainen lämpeneminen. Turbiinin sisäiset välykset ovat suhteessa hyvin 
pieniä, jolloin roottorin ja staattorin lämpölaajenemisen tulee olla tasaista. 
Ylösajo tapahtuu valvomosta käsin, jolloin uuden järjestelmän ohjaus operaatto-
rin päätteeltä varmistetaan. Kaikki pikasulkuun johtavat tilanteet tulee testata. 
Turbiinin säätö- ja suojajärjestelmän ajonaikaiset testausohjelmat käydään läpi, 
jolloin voidaan varmistua siitä, että testit voidaan suorittaa ajon aikana turvalli-
sesti. Näitä testejä ovat mm. osaiskutesti, pikasulkublokin ja ylikierrossuojan 
testaus kanavakohtaisesti. Nämä 2/3-toimintoon perustuvat laitteet voi testata 
kanava kerrallaan ajon aikana, sillä ehdolla, ettei yksikään kanava ole hälyttä-
nyt.  
Kun turbiini on nostettu nominaalikierroksille ja testit suoritettu, suoritetaan ge-
neraattorin verkkoon tahdistus. Tahdistus tapahtuu automaattisesti, jolloin au-
tomatiikka ohjaa turbogeneraattorin pyörimisnopeuden verkon taajuudelle ja 




joka on Suomen kantaverkkoyhtiö, ja joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa 
on laatinut asiakirjan, joka löytyy Fingridin intternetsivuilta (polku: Asiakkaat > 
Liittyminen > Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset > Voimassa olevat 
vaatimukset (VJV2013). Asiakirja sisältää järjestelmäteknilliset vaatimukset 
Suomen sähköjärjestelmään liitettäville voimalaitoksille, sekä käyttöönottoko-
keisiin liittyvien mittauksien vaatimukset. 
Ylösajossa, kaiken järjestelmätestauksen ohella, tulee tarkkailla turbiinin me-
kaanista käyttäytymistä. Lämpötilojen, värähtelyiden ja mahdollisten öljy- tai 






4 SÄÄTÖ- JA SUOJAJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄT 
LAITEET 
Johdanto 
Säätöservot ovat turbiinin säätöjärjestelmän oleellisimmat laitteet. Servot kuulu-
vat osaksi turbiinin hydrauliikkajärjestelmää. Turbiinin öljyjärjestelmä tuottaa 
voiteluöljyn laakereille, sekä käyttö-öljyn hydraulisille laitteille. Tässä kappa-
leessa keskitytään säädön kannalta oleellisten laitteiden ominaisuuksiin ja käyt-
tötarkoituksin. 
 
Laitteiden toimintaa ohjataan analogiaviestin avulla ja lähes poikkeuksetta lait-
teet toimivat 4-20mA alueella. Laitteiden tulee noudattaa vähintään turbiinin 
valmistajan antamia ohjeita ja vaatimuksia. Uusien laitteiden valinnassa turvau-
dutaan valmistajiin, jotka ovat luotettavia, joista on hyvä kokemus ja joiden lait-
teet täyttävät sovitut turvallisuusluokitukset. Suojausketjuihin valittavien laittei-
den tulee täyttää SIL-luokitus. Lopullinen vastuu turvallisuusluokituksen määrit-
telystä kuuluu tilaajalle. Toimittaja valitsee laitteet, jotka täyttävät asetetut vaa-
timukset. Mahdollisista poikkeusmenettelyistä tulee neuvotella tilaajan kanssa. 
 
4.1 Laitteet ja niiden toimintaperiaate. 
Laitteiden idea säädön osalta on lopulta hyvin samankaltainen, mutta toteutus-




Servotekniikka on koneautomaatioalan yksi osa-alue. Turbiineissa höyryventtii-
lien ohjaamiseen käytetään takaisinkytkentätietoon perustuvia sähköhydraulisia 
servojärjestelmiä. Ohjaus perustuu analogiseen mA-signaaliin, joka on helppo 
muuntaa digitaaliseksi ja takaisin analogiseksi. Servosylinterin ohjaus perustuu 
servoventtiiliin. Takaisinkytkentätieto saadaan servosylinteriin asennetulta asen-




servosylinterin asentoa välillä 0 - 100% vastaamaan mA-viestiä välillä 4 - 20mA. 
Servoventtiilejä on erilaisia eri valmistajilta, mutta niiden idea on sama. Servon 
toiminnan säätäminen on vaativa toimenpide, jossa on tärkeä saada servo käyt-
täytymään vaaditulla tavalla. Servon käyttäytyminen riippuu sitä ohjaavasta 
venttiilistä. Ohjausventtiilissä on P, PI, tai PID säätömahdollisuus. Parametreja 
muuttamalla tulee saada servon toiminta mahdollisimman tarkaksi. Servosylin-
terin tulee olla nopea ja tarkka, siinä ei saa esiintyä huojuntaa ja servon tulee 
asettua ohjaussignaalin antamaan asentoon ilman arvon ylitystä. 
 
Kuva 10. Vahvistuksen vaikutus 
Servon ohjausviesti muutetaan asennosta a1 asentoon a2 (Kuva 10). Mitä suu-
rempi vahvistus, sitä nopeammin säädin reagoi muutokseen. Nopea lähestymi-
nen merkitsee suurta ylitystä ja voimakasta värähtelyä. I- säädöllä pystytään 
säätämään käyrän käyttäytymistä. I-säätö loiventaa liikettä, eikä ylitystä synny, 
mutta samalla aika kasvaa. Järjestelmää jossa esiintyy ylitystä sanotaan ali-
vaimennetuksi. Jos ylitystä ei synny, mutta muutos on hidas on järjestelmä yli-
vaimennettu. Optimaalinen liike, jossa ylitystä ei synny, ja siihen kuluva aika on 
ihanteellinen kutsutaan kriittisesti vaimennetuksi järjestelmäksi, ja siihen pyri-









Servoventtiilin (Kuva 11) ohjauksessa käytetään usein vääntömoottoria. Ohja-
usvirta ohjaa vääntömoottoria, joka liikuttaa yhdystangon välityksellä venttiilin 
luistia. Yhdystangon välitylsellä tapahtuva säätö sopii pieniin tilavuusvirtoihin. 
Suuri tilavuusvirta vaatii kaksiasteisen servoventtiilin, jossa hydraulipaine ohjaa 
luistia. 
 















Joidenkin servosylinterien ohjaus perustuu pilottiventtiiliin (kuva 12). Pilottivent-
tiili säätää servon työsylinterin asentoa. Pilottiventtiiliä ohjaavan öljyn paine on 
paljon pienempi kuin servosylinterin työpaine. 
E/H-muuntimen, eli elektro-hydraulisen muuntimen avulla voidaan ohjata 4-
20mA virtaviestillä pilottiventtiiliä ohjaavan hydrauliöljyn painetta. Muunnin sää-
detään ohjaamaan pilottiventtiilin ohjauspainetta lineaarisesti, jolloin alue usein 
rajataan 4mA = pmin ja 20mA = pmax. Tällöin myös servosylinterin asento 0-
100% on suhteessa lineaarinen mA viestin kanssa. Muunnin siis mahdollistaa 
servojen pilottiventtiilin ohjaamisen ja sitä kautta servojen ajamisen D/A-
muuntimen avulla järjestelmän kautta. E/H-muunnin ohjaa painetta, ei virtausta. 
 
 




Way valve on saksalaisen Voith (Voith Turbo GmbH & Co.) kehittämä ohjaus-
venttiili. Way valven ohjausperiaate on samankaltainen kuin E/H-muuntimen, eli 




muuntimeen on siinä, että Way valve ei ohjaa pilottiventtiiliä vaan suoraan ser-
von työmäntää. Way valven läpi kulkevan öljyn virtaus on suurempi verrattuna 
pilottiventtiilejä ohjaaviin laitteisiin. Suurempi virtaus mahdollistaa servosylinte-
rin suoran hallinnan eli venttiili ohjaa servoa työsylinterin öljynpainetta muutta-
malla.  
 
Kuva 13. Way valven signaalirakenne (Voith, Way valve WSR-E60126-S, versi-
on 1.3, 10 ). 
 
Pikasulkublokki, ja sen toimintaperiaate. 
 
Pikasulkuventtiilien asentoa ohjaava pikasulkublokki on turbiinin suojajärjestel-
män tärkein laite. Pikasulkublokki yhdessä turvalogiikkajärjestelmän kanssa 
korvaa vanhan mekaanisen suojajärjestelmän, joka koostu useasta eri laittees-
ta. Esimerkkinä Suomenojan SO1 Lang höyryturbiini alkuperäinen suojajärjes-
telmä koostui mm. seuraavista laitteista: käynnistyslaite, vastapainevahti koe-




stusmagneettiventtiili, väliottopainevahdin koestusmagneettiventtiili, hä-
täsuojaussysteemi erotusventtiileineen, ylikierrospulttien koestusreleet ja me-
kaaninen ylikierrossuoja. Pikasulkublokki siis virittää ja laukaisee pikasulkuvent-
tiilit, ja sitä ohjaa turbiinin suojalogiikka. Idealtaan pikasulkuventtiili on kolmesta 
magneettiventtiilistä koostuva kokonaisuus, joka toimii 2/3-
äänestysperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että kun suojajärjestelmä laukaisee 
yhden kolmesta venttiilistä, kone ei vielä mene pikasulkuun, vaan järjestelmä 
antaa hälytyksen valvomoon. Kun vähintään toinen venttiili laukeaa ja tällöin 
kaksi kolmesta on lauennut, aukaisee pikasulkublokki pikasulkuventtiilit virittä-
vän servon painelinjan tankkiin, servon jousipalautteisen männän jousikuorma 






Kuva 14. Pikasulkublokki (Tomi Viirelä, 2013). 
Osaiskutestin tarkoitus on mahdollistaa pikasulkuventtiilien toiminnan testaus 
turbiinin ollessa käynnissä. Näin voidaan varmistua siitä etteivät pikasulkuvent-
tiilit ole jumiutuneet ollessaan pitkään yhtäjaksoisesti samassa asennossa. 
Osaiskutestissä servon painelinjaan aiheutetaan paineen lasku avaamalla pai-
nelinjaan yhteydessä olevan osaiskulinjan magneettiventtiili, joka ohjaa öljyn 
tankkilinjaan. Paineen laskun ansiosta venttiili sulkeutuu noin 30 %. Pikasulku-
venttiilin asentoa tarkkailee kolme induktiivistä anturia. Antureilta saadaan kiin-






Kuva 15. Osaiskutesti 
 Venttiili sulkeutuu kunnes keskimmäinen anturi tunnistaa asennonosoittimen, 




Turbiinin kierroslukua tarkkaileva laitteisto on isossa roolissa turbiinin turvalli-
sesta ajosta puhuttaessa. Kierrosluvun mittaamiseen on markkinoilla olemassa 
juuri siihen tarkoitukseen tehtyjä laitteita. Turbiinin pyörimisnopeutta mittaa kol-
me anturia, joista jokaisella on oma kortti. Myös ylikierrossuoja perustuu 2/3-
äänestysperiaatteeseen, jossa kolmesta kierrosnopeutta mittaavasta laitteesta 










Öljyjärjestelmään liittyvät laitteet ja komponentit ovat: pumput, joita ovat pääöl-
jypumppu, apuöljypumppu, hätäöljypumppu, sekä nostoöljypumppu, suodatti-
met, öljysäiliö sekä putkisto. Pumppujen tuottamat paineet sekä tilavuusvirrat 
ovat valmistajan asettamia. Uusien laitteiden liittäminen vanhaan järjestelmään 
vaatii uuden suodattimen asentamista vanhan järjestelmän, ja uusien laitteiden  
väliin. Suodattimen ominaisuudet määräytyy uusien laitteiden valmistajien an-
tamien kriteerien mukaisesti. Vanha järjestelmä olisi hyvä putsata pesemällä 
säiliö, ja huuhtelemalla putkisto. Öljyn voi vaihtaa tai putsata epäpuhtauksista 
suodattamalla se. Myös veden erottaminen öljystä separaattorin avulla on oleel-
lista. Jos vanha öljyjärjestelmä ei sovellu uusien laitteiden vaatimuksiin, esi-
merkkinä öljyn paineen riittämättömyys, tulee vanhan järjestelmän rinnalle ra-
kentaa uusi. 
 
    
4.2 Turvallisuus 
Turvallisuuteen liittyvien osa-alueiden käsittäminen on ehdottoman tärkeää. 
 
Fail safe- logiikka 
Fail safe- logiikka perustuu toteutustapaan, jossa otetaan huomioon ohjattavien 
laitteiden käyttäytyminen vikatilanteessa. Oleellista turvajärjestelmässä on sen 
nopeus. Logiikan suunnittelu vaatii ohjattavan kokonaisuuden (turbiinin) ja kai-
ken siihen liittyvän kriittisen toiminnon tuntemisen. On ehdottoman tärkeä pys-
tyä ennakoimaan prosessin tapahtumat, kun esimerkiksi toimilaitteelta katoaa 
ohjaustieto. Mitä tämä venttiili tekee? Jääkö se auki vai meneekö se kiinni? 
Turbiinin ohjauksessa fail safe- logiikan täytyy ulottua myös muihin voimalaitok-
sen osiin kuten esimerkiksi kattilan ohjaukseen. Jonkin laitteen vikaantuminen 
ei välttämättä aiheuta turbiinin alasajoa vaan hälytyksen. Puhuttaessa voimalai-
toksesta, jonka tehtävä on lämmön ja sähkön tuotanto, on turbiinin käyttöaste 
oltava korkea. On pystyttävä rajaamaan alasajoon johtavat tilanteet tarkasti, 




kannalta kriittinen, vikaantuminen pyritään korjaamaan normaalin tai rajoitetun 
ajon aikana. Rajoitetulla ajolla tarkoitetaan tilannetta, jossa kone ei käy maksi-
mitehoilla, mutta on kuitenkin tuotannossa. Toimivan kokonaisuuden rakenta-
minen on haasteellinen tehtävä, jonka toteuttaminen vaatii alan asiantuntijoita. 
 
SIL-luokitus 
SIL-luokitus eli safety integrity level eli turvallisuuden eheystaso on laitteelta 
vaadittava turvallisuusluokitus. SIL-luokiteltu laite kertoo sen luotettavuudesta, 
ja turvallisuudesta. Kun kaikki laitteet täyttävät SIL-luokituksen, voidaan puhua 
luotettavasta suojausketjusta.   
"Yleisiä ohjausjärjestelmän turvallisuusluokittelun etuja ovat mm. seuraavat asi-
at: 
- ohjausjärjestelmien vertailu helpottuu (mm. ostajan kannalta), 
- voidaan tilata tiettyyn luokkaan sopivia osia, 
- ohjausjärjestelmän kokonaisuuden riskin arviointi nopeutuu, kun käytetään 
valmiiksi luokiteltuja osia ja 
- luokittelun menetelmät ovat määriteltyjä, joten tulosten pitäisi olla vertailukel-
poisia." 






Dokumentoinnilla pyritään tuottamaan kattava selvitys kaikesta tehdystä työstä. 
Laadukas raportointi projektiluontoisessa työssä on ehdottoman tärkeää. Asia-
kas haluaa tietää mitä on tehty, milloin ja miksi. Asiakas on se, joka lopulta on 
tekemisissä lopputuloksen kanssa. Laadukas raportointi auttaa asiakasta ym-
märtämään tehtyjen muutoksien vaikutuksen prosessiin, sekä se toimii tulevai-
suudessa apuna järjestelmään tehtävien huoltotöiden suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Kun mekaaninen työ saadaan valmiiksi, tehdään loppuraportti, josta 
käy selväksi muun muassa tehdyt huoltotyöt, uusien laitteiden toiminta, laittei-
den koestustyöt, testien tulokset, uusittu PI-kaavio, signaalilista ja työmaapäivä-
kirja. Raportoinnin tekeminen on sopimusteknillinen asia ja sen valmistumiselle 
asetetaan takaraja. Raportti toimii myös yrityksen mainoksena, jolloin sen ulko-





Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tutkielma, joka on tarkoitettu anta-
maan tietoa turbiinin säätö- ja suojajärjestelmän sisällöstä, rakenteesta, sekä 
modernisoinnista. Työn tarkoitus oli antaa kattava yleiskuvaus aiheesta mutta ei  
antaa yksityiskohtaisia ohjeita. Koska jokainen järjestelmä on jollain tavalla 
uniikki, on yleispätevän ohjeen luominen käytännössä mahdotonta. Työ antaa 
tiedon ja työkalut siihen, mitä turbiinin säätöjärjestelmän modernisointi mahdol-
lisesti pitää sisällään ja mitä sitä suunniteltaessa sekä toteutusvaiheessa tulee 
ottaa huomioon. 
Työ on tarkoitettu kaikille höyryturbiinin automaation, valvonnan tai säädön 
kanssa työskenteleville tai siitä kiinnostuneille. 
Yritykselle koituva hyötyarvo ei ole materiaalista, tai suoraan taloudellista, vaan 
työn hyötyarvon on  tuotannollinen. Sisältö avaa automaatioyksikön keskeisen 
toiminnan helposti lähestyttävään muotoon. Kaikki kokemusperäinen tieto on 
koottu tässä yhteen, jolloin uusien, ja miksi ei myös vanhojen työntekijöiden, on 
helppo saada kattava kokonaiskäsitys käsiteltävästä aiheesta. Sisältö auttaa 
myös yrityksen asiakkaita sisäistämään  turbiineidensa säätöjärjestelmien ny-
kyinen tila, ja huomioimaan mahdollisen modernisoinnin tarpeen. 
Ajatus tämän opinnäytetyön aiheesta sai alkunsa siitä, kun huomasin osan ai-
heeseen liittyvästä tiedosta löytyvän vai alan asiantuntijoilta itseltään. Vuosien 
varrella kehittyneet toimintamekanismit oli työn kautta opittua tietoa. Koin että 
tämä tieto tulisi purkaa paperille, jolloin se olisi helppo jakaa muille. Selvitin tur-
biinin säätö- ja suojajärjestelmien toimintaperiaatteen itselleni, ja haastattelin 
asiantuntijoita täydentääkseni tietoa. 
Opinnäytetyön sisällön on tarkastanut Fortum Turbineksen palvelupäällikkö ja 
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